工程概况及编制依据

第一节 工程概况

一、工程简介

工程概况

消防设计概况
二、工程范围

本次消防系统工程包括招标图纸范围内的：

1、火灾自动报警及联动控制系统；

2、消火栓系统；

3、自动喷水灭火系统；

第二节 编制依据

一、招标文件

月坛体育馆修缮改造项目消防工程专业招标文件及答疑文件。
二、招标图纸
     招标中的全部图纸。
三、主要规范、标准、规程、图集、相关法规及文件

1、 GB/T50265-97《泵站设计规范》

2、 SDJ278-90《水利水电工程设计防火规范》

3、 GBJ16-87《建筑设计防火规范》

4、 GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范》

5、 DBJ15-23-1999《七氟丙烷洁净气体灭火系统设计规范》

6、 GB50174-93《电子计算机房设计规范》

7、 GB50140-2005《电气装置安装工程施工及验收规范》

8、 GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》

9、 GB50116-92《火灾自动报警系统施工及验收规范》

10、 GB16806-1997《消防联动控制设备通用技术条件》

11、 GB4717-93《火灾自动报警控制器通用技术条件》

12、 GB4716-93《点型感温探测器技术要求及试验方法》

13、 GB4715-93《点型感烟探测器技术要求及试验方法》

14、 GB14003-92《线型光束感烟火灾探测器技术要求及试验方法》

15、 GB16280-2005《线型感温火灾探测器技术要求及试验方法》
16、 GB12791-91《点型紫外火焰探测器性能要求及试验方法》

17、 GA5-91《手动火灾报警按钮技术要求及试验方法》

18、 GB17429-1998《火灾显示盘通用技术条件》

19、 GA588-2005《消防产品现场检查判定规则》

20、 GB14561-2003《消火栓箱》

21、 04S202《室内消火栓安装》

22、 01S201《室外消火栓安装》

23、 SL317-2004《泵站安装及验收规范》

24、 DBJ01.75-2003《洁净气体灭火系统设计施工及验收规范》

25、 GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》
26、 DL5017-93《压力钢管制造安装及验收规范》

27、 GB50067-97《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》

28、 GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》

凡工程中涉及到的但本条中未列出地设计验收规范均以国家或北京地区现行的规范及标准执行。

