建筑照明通电试运行记录              DQ2.13

	建设单位
	
	工程名称
	

	系统名称
	
	施工单位
	

	序号
	试运行要求
	部位检查情况

	
	
	  1   
	2
	3
	4
	5
	6
	
	
	
	

	1
	配电箱内各分路开关应有明显标志，熔丝及过流装置符合设计要求
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	
	
	
	

	2
	开关灵活接点接触可靠，控制相线切断位置一致
	一致
	一致
	一致
	一致
	一致
	一致
	
	
	
	

	3
	各分路及灯具数符合图纸要求，漏电开关试跳、复位动作可靠
	可靠
	可靠
	可靠
	可靠
	可靠
	可靠
	
	
	
	

	4
	各照明电路应测量电流，三相供电的三相电流应基本平衡
	正常
	正常
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	
	
	

	5
	单相插座应逐个用灯泡试亮，接线正确，左下零右相上
	正确
	正确
	正确
	正确
	正确
	正确
	
	
	
	

	6
	试亮后不应出现接触不良，灯光闪烁等异常情况
	良好
	良好
	良好
	良好
	良好
	良好
	
	
	
	

	7
	通风排风扇、吊扇声音正常，无不平衡晃动等情况
	正常
	正常
	正常
	正常
	正常
	正常
	
	
	
	

	试运行情况：

                            电气线路 设备运行正常

专业技术负责人：              项目专业质检员：                试验人：                 年    月   日

	验收意见：

专业监理工程师

(建设单位项目负责人)：                                                                年    月   日


