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		常用负荷计算-表1

		序号		设备名称		单位容量（kw）		数量		(KX)		COS		P       (kw)		Q          (kvar)		S        (kva)		Ie     (1000*S/657.4)

		1		负一层用电		0.02		2740		0.75		0.8		41.1		30.825		51		77

		2		首层用电		0.03		2740		0.75		0.8		61.65		46.2375		77		117

		3		二层用电		0.03		2740		0.75		0.8		61.65		46.2375		77		117

		4		三层用电		0.03		2520		0.75		0.8		56.7		42.525		70		106

		5		四层用电		0.03		2520		0.75		0.8		56.7		42.525		70		106

		6		负一层空调机		7.5		3		0.75		0.8		16.875		12.65625		21		31

		7		首层空调机		7.5		5		0.75		0.8		28.125		21.09375		35		53

		8		二层空调机		7.5		5		0.75		0.8		28.125		21.09375		35		53

		9		三层空调机		7.5		4		0.75		0.8		22.5		16.875		28		42

		10		四层空调机		7.5		5		0.75		0.8		28.125		21.09375		35		53

		11		广场用电		5		1		0.75		0.8		3.75		2.8125		4		6

		12		广告用电		15		1		0.75		0.8		11.25		8.4375		14		21

		13		轮廓照明		20		1		0.35		0.8		7		5.25		8		12

		14		消火栓及喷淋稳压		1.1		4		0.5		0.8		2.2		1.65		2		3

		15		潜水泵		2.2		19		0.35		0.8		14.63		10.9725		18		27

		16		冷水机组		269		2		0.75		0.8		403.5		302.625		504		766

		17		冷冻水泵		37		2		0.75		0.8		55.5		41.625		69		104

		18		冷却水泵		55		2		0.75		0.8		82.5		61.875		103		156

		19		冷却塔		5.5		4		0.75		0.8		16.5		12.375		20		30

		20		消防中心		5		1		1		0.75		5		4.4		6		9

		21		高、低压配电		5		1		1		0.75		5		4.4		6		9

		22		合计										1008		757		1260		1916

		23		补无功(Kvar)		480				COS∮=		0.8		1008		277		1045		1589

		24		选用变压器		1250		负荷率(%)：				83.6				补偿后COS∮=				0.9645933014

				Ie=1000*S/1.73*380=		1901		A
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		柴油发电机组负荷计算-表2

		序号		设备名称		单位容量(kw)		数量		(KX)		COS		P    (kw)		Q    (kvar)		S    (kva)		Ie   (1000*s/657.4)

		1		负一层排烟风机		18.5		2		1		0.8		37		27.75		46		69

		2		首层排烟风机		18.5		2		1		0.8		37		27.75		46		69

		3		二层排烟风机		18.5		2		1		0.8		37		27.75		46		69

		4		三层排烟风机		11		2		1		0.8		22		16.5		27		41

		5		上层排烟风机		11		2		1		0.8		22		16.5		27		41

		1		各层排烟风机中火灾时同时启动负荷		45		1		1		0.8		45		33.75		56		85

		2		潜水泵		2.2		19		0.35		0.8		14.63		10.9725		18		27

		3		泵房		45		2		0.5		0.8		45		33.75		56		85

		4		中庭排烟风机		11		1		1		0.8		11		8.25		13		19

		5		负一层防火卷帘		2.2		4		1		0.8		8.8		6.6		11		16

		5		首层防火卷帘		2.2		7		1		0.8		15.4		11.55		19		28

		5		二层防火卷帘		2.2		7		1		0.8		15.4		11.55		19		28

		5		三层防火卷帘		2.2		7		1		0.8		15.4		11.55		19		28

		5		四层防火卷帘		2.2		7		1		0.8		15.4		11.55		19		28

		6		事故照明		0.01		5000		0.6		0.75		30		26.4		39		59

		7		梯间照明		1.5		3		1		0.75		4.5		3.96		5		7

		8		电梯		7.5		1		0.9		0.8		6.75		5.0625		8		12

		9		消防中心		5		1		1		0.75		5		4.4		6		9

		10		高、低压配电		1		1		1		0.75		1		0.88		1		1

		11		合计										233		180		294

		12		选用康明斯柴油      发电机组(Kva)		320				负荷率(%):				91






