
（一）施工图
	图 纸 名 称
	图 纸 编 号
	出 图 日 期

	建筑施工图
	
	

	结构施工图
	
	

	水暖专业施工图
	
	

	电气专业施工图
	
	


（二）主要图集、标准、法规、规程、规范
	类    别
	名    称
	编    号

	图

集
	国

家
	华北地区标准图
	88J、91SJ、92DQ系列

	
	
	建筑产品优选集
	91YJ39

	
	
	钢筋混凝土过梁
	93G322

	
	
	钢筋混凝土结构施工图整体表示方法制图规则和构造详图
	96G101

	
	
	钢筋混凝土结构预埋件
	91SG362

	
	
	防水套管
	S312


	规

范

规

程
	国

家
	土方与爆破工程施工及验收规范
	GBJ201-83

	
	
	砌体工程施工及验收规范
	GB50203-98

	
	
	地基与基础工程施工及验收规范
	GBJ202-83

	
	
	钢筋混凝土结构工程施工及验收规范
	GB50204-92

	
	
	地面与楼面工程施工及验收规范
	GBJ207-83

	
	行

业
	钢筋机械连接通用技术规程
	JGJ107-96

	
	
	建筑装饰工程施工及验收规范
	JBJ73-91

	
	
	采暖与卫生工程施工及验收规范
	BGJ242-82

	
	
	电气装置安装工程施工及验收规范
	GB50254-59-96

	
	
	钢筋焊接及验收规程
	JGJ18-84

	
	
	建筑工程冬期施工规程
	JGJ104-97

	
	
	建筑工程施工测量规程
	DBJ01-21-95

	
	
	通风与空调工程施工及验收规范
	GB50243-97

	
	
	建筑施工高处作业安全技术规程
	JGJ80-91

	
	
	施工现场临时用电安全技术规范
	JGJ46-88

	
	
	建筑机械使用安全技术规程
	JGJ33-86

	
	地方
	建筑安装分项工程施工工艺规程
	DBJ01-26-96

	标

准
	国

家
	建筑安装工程质量检验评定统一标准
	GBJ300-88

	
	
	建筑工程质量检验评定标准
	GBJ301-88

	
	
	建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准
	GBJ302-88

	
	
	通风与空调工程质量检验评定标准
	GBJ304-88

	
	
	建筑电气安装工程质量检验评定标准
	GBJ303-88

	
	地方
	工程建设监理规程
	DBJ01-41-98

	
	企业
	ISO9002质量手册及程序文件
	


（三）建设单位提供施工用地、水、电等条件

建设单位提供施工用地5600m2，首层面积为1549.80m2，施工现场场地基本能满足施工要求。

水、电按建设单位指定地点引入，提供150KW电源。

