招 标 文 件 答 疑


	工程名称
	厦大西村A教工住宅工程（XDSZ2006014）
	施工招标阶段

	一、招标附件部分：
1、 招标附件第21页第十九条的第三点：“本工程评标定标标准方法第21.2.7款所指的市建设工程造价管理站最近期发布的材料设备市场信息综合价优先按《厦门建设工程信息》中公布的2006年10月份建设工程主要材料市场信息综合价格选取，……更改为：……《厦门建设工程信息》中公布的2006年11月份建设工程主要材料市场信息综合价格选取，……

2、  电气部分增补一张修改设计变更单“电气2006.11.23”，请各投标人与招标联系人罗小宁联系领取，联系电话：8740956。

二、水电清单修改:

1. 根据甲方意见，潜水泵控制箱由配电箱厂家提供。删除分部分项清单第36页“地下室水电－给排水”分部第8、9条清单及定额子目中“…（自带控制箱）”描述中的（自带控制箱），设备项目清单中的描述对应更改；删除分部分项清单第32页“地下室水电－电气”分部第24条清单及定额子目中“…（仅计安装）”描述中的（仅计安装）。

2. 分部分项清单“地下室水电－消防工程”中增加1条清单，清单项目编号为030701021002，项目名称为“通风套管预埋制作安装”，工程量为“7个”，定额子目（1）为“穿墙通风管道钢套管制作安装(穿风管500*250)”，工程量“5个”，定额子目（2）为“穿墙通风管道钢套管制作安装(穿风管800*320)”，工程量“2个”。

3. 删除分部分项清单第37页“地下室水电－消防工程”分部第1条清单及定额子目。

4. 弱电系统增补了修改设计变更单1张“电气2006.11.23”，分部分项清单“地下室水电－弱电系统”增加清单如下：

序号
项目编码
项 目 名 称
计量单位
工程数量
26
031205010003
电视插座 
个
540
(1)
　
电视插座
个
540
(2)
　
高层建筑增加费 18层以下(60m)
工日
43.2
27
闽0311030370001
电话插座 
个
1080
(1)
　
电话插座
个
1080
(2)
　
高层建筑增加费 18层以下(60m)
工日
64.8
28
闽0312080190001
可视对讲主机(含电源、电控锁)
套
3
(1)
　
可视对讲主机(含电源、电控锁)
套
3
(2)
　
高层建筑增加费 18层以下(60m)
工日
1.5
29
闽0312080190002
可视对讲用户分机 
套
270
(1)
　
可视对讲用户分机
套
270
(2)
　
高层建筑增加费 18层以下(60m)
工日
135
30
闽0312050110001
管/暗槽内穿放 BK-9-L 
m
281
(1)
　
管/暗槽内穿放 BK-9-L
100m
2.81
(2)
　
高层建筑增加费 18层以下(60m)
工日
4.215
31
闽0312050110002
管/暗槽内穿放 FKA-7-P 
m
692
(1)
　
管/暗槽内穿放 FKA-7-P
100m
6.92
(2)
　
高层建筑增加费 18层以下(60m)
工日
7.958
32
闽0312050110003
管/暗槽内穿放 FKA-5-P 
m
10730
(1)
　
管/暗槽内穿放 FKA-5-P
100m
107.3
(2)
　
高层建筑增加费 18层以下(60m)
工日
123.395
33
闽031103039001
电话电缆 HYA-50*2*0.5
m
727
(1)
　
穿放电话电缆 HYA-50*2*0.5
100m
7.27
(2)
　
高层建筑增加费 18层以下(60m)
工日
15.33243
34
闽0311030360001
穿放电话线 HBVV-4*0.6 
m
20778
(1)
　
穿放电话线 HBVV-4*0.6
100m
207.78
(2)
　
高层建筑增加费 18层以下(60m)
工日
120.5124
35
闽0312050110004
可视视频电缆 SYV-75-5  
m
5764
(1)
　
可视视频电缆 SYV-75-5 
100m
57.64
(2)
　
高层建筑增加费 18层以下(60m)
工日
66.286
36
031103017001
管内穿放 RVV-6*1.5
m
5764
(1)
　
管内穿放 RVV-6*1.5
100m
57.64
(2)
　
高层建筑增加费 18层以下(60m)
工日
92.224
三：土建部分：

1、 分部分项工程量清单A区上部主体部分：第10页序号6-（1）项目名称改为“[碎石C45]非泵送商品混凝土柱”；第11页序号27-（1）项目名称改为“[碎石C20]非泵送商品混凝土压顶”。

2、 技术措施项目清单A区地下室部分：第1页序号7-（3）工程量改为“-25.5”；序号7-（4）工程量改为“-49.227”。

3、 A区地下室部分及A区上部主体部分：技术措施项目清单共3页；措施项目清单共2页；重复复印部分取消。

四、其他说明

1、EPS电源设备按大连“国彪”、青岛“创统”、北京市“崇正华盛”应急系统责任有限公司产品或同档次但质量不低于上述产品之一的设备报价。设备等系统应符合设计要求，样品质量以设计院设计人员、监理、甲方认可并审核合格为准。
2、潜污泵按哈尔滨水泵厂、广州第一水泵厂、丹麦格兰富之一报价。

3、可视对讲系统设备按彩色可视报价，设备参考厂家为“深圳视得安”、“深圳正新特（万科）”或同档次但质量不低于上述产品之一的设备。设备等系统应符合设计要求，样品质量以设计院设计人员、监理、甲方认可并审核合格为准。
招标人：厦门大学
2006年11月24日、




